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ПРОТОКОЛ № IП-127/25 от 22.07.2025 г. 

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии  

от 25.05.2020 № IЗ-94/20 

 

Срок действия с 22.07.2025 г.  

Дата очередной плановой проверки производства до 22.07.2030 г. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Выключатели вакуумные типа РиМ ВВ на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, 

номинальные токи 630÷1000 А, номинальные токи отключения 16÷20 кА, 

климатического исполнения У, категории размещения 2, изготавливаемые по 

ТУ 3414-068-11821941-2014 (изм. № 22) 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (АО «РиМ») 

630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д.60/1, офис 307 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (АО «РиМ») 

630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д.60/1, офис 307 

СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная 

сетевая компания – Россети» 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (не 

предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора и конденсаторных 

батарей) 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО СТО 34.01-22-002-2023 – 100 


